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อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ThinkSystem D2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

รูปภาพ 1. ชิ้นส่วนที่ให้มาในกล่องอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

• อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลหนึ่งตัว

– สายรัดเวลโครสองสาย (ก่อนเชื่อมต่อ)

– สายรัดเวลโครแบบยาวหนึ่งสาย (ใช้สำหรับการจัดส่งด้วยแร็คเท่านั้น)

– ตะกร้าเก็บสายเคเบิลเจ็ดตัว (ก่อนเชื่อมต่อ)

– คลิปสำหรับติดตั้งบานเลื่อนสามตัว

• เอกสารฉบับนี้

Lenovo จะเก็บข้อมูลเพจบน World Wide Web ที่คุณสามารถดูข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์และ

อัปเดตสำหรับอุปกรณ์ให้กับคุณ หากต้องการเข้าใช้งานเพจเหล่านี้ โปรดไปที่ http://www.lenovo.com/support แล้ว

ทำตามคำแนะนำ
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ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล
ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

รูปภาพ 2. การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่ถูกดันลงในแร็คทั้งหมด และน็อตยึดขันแน่นดี

ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านในให้ตรงกับแถบด้านในของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้า

ที่

ขั้นตอนที่ 3. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านนอกสองตัวให้ตรงกับแถบด้านนอกของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่า

จะคลิกเข้าที่

เชื่อมต่อและเดินสายเคเบิล
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อและเดินสายเคเบิล

หมายเหตุ: ใช้ที่รัดสายเคเบิลที่ให้มากับอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลเพื่อเก็บสายเคเบิลและป้องกันไม่ให้สายหย่อน

ในการเชื่อมต่อและเดินสายเคเบิล ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้
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รูปภาพ 3. การเดินสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. เปิดคลิปยึดสีน้ำเงินในตะกร้าเก็บสายทั้งเจ็ด

ขั้นตอนที่ 2. เสียบสายไฟและสายอื่นๆ ที่ด้านหลังของช่องใส่

ขั้นตอนที่ 3. เดินสายเคเบิลและสายไฟในอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 4. ใช้ที่รัดสายเคเบิลสองสายเพื่อยึดสายเคเบิลกับด้านหน้าและด้านหลังของอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลอย่าง

แน่นหนา

ขั้นตอนที่ 5. ปิดคลิปยึดสีน้ำเงินในตะกร้าเก็บสายทั้งเจ็ด

ขั้นตอนที่ 6. เลื่อนช่องใส่ไปด้านหลังและด้านหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ถูกหนีบ โค้งงอ หรือหย่อนลงในพื้นที่

ว่างตัว U ด้านล่างช่องใส่

ถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล
ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ในการถอดถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลออก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
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รูปภาพ 4. การถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. ถอดสายทั้งหมดออกจากอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 2. ดึงสลักปลดล็อคคลิปยึดภายนอกสองตัวไปด้านหลังเพื่อปลดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 3. ดึงสลักปลดล็อคคลิปยึดภายในไปด้านหลังเพื่อปลดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 4. ถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลออกจากรางเลื่อน

เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลสำหรับการติดตั้งที่อีกด้านของแร็ค

ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลที่อีกด้าน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1. กดสลักปลดล็อค

ขั้นตอนที่ 2. ดึงคลิปสำหรับติดตั้งขึ้นเพื่อปลดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลออกจากชั้น

ขั้นตอนที่ 3. กดสลักปลดล็อกของคลิปสำหรับติดตั้งอีกตัว

ขั้นตอนที่ 4. ดึงคลิปสำหรับติดตั้งขึ้นเพื่อถอดออก
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รูปภาพ 5. การถอดคลิปสำหรับติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 5. จัดแนวรูคลิปสำหรับติดตั้งให้ตรงกับหมุดบานพับ แล้วดันคลิปสำหรับติดตั้งเพื่อใส่ลงไป

ขั้นตอนที่ 6. หมุนและจัดวางอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลตามที่แสดงในภาพ

ขั้นตอนที่ 7. จัดแนวรูคลิปสำหรับติดตั้งอีกตัวให้ตรงกับหมุดบานพับ แล้วดันคลิปสำหรับติดตั้งเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จัด

เก็บสายเคเบิลในชั้น

รูปภาพ 6. การติดตั้งคลิปสำหรับติดตั้ง
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