
ThinkSystem SN550 V2 PSU サポートに関する注記

注意：

ThinkSystem SN550 V2 を取り付ける前に、Lenovo Flex System Enterprise Chassisのパワー・サプライ・
ユニット (PSU) の FRU 部品番号を確認してください。

シャーシで次のいずれかの FRU 部品番号が使用されている場合は、パワー・サプライ・ユニットを Flex
System Enterprise シャーシ 2500W 電源モジュールと交換します。

• 01PF551
• 00MX939
• 00YJ931
• 94Y8303
• 69Y5890

取り付け済み PSU の FRU 部品番号は、Lenovo Chassis Management Module 2 (CMM) Web インターフェース
またはコマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して識別することができます。

• Web インターフェース
1. CMM Web インターフェースを起動します。
2. 「システム・ステータス」タブを選択します。
3. シャーシのグラフィック・ビューで PSU をクリックします。
4. シャーシのグラフィック・ビューの下にある「ハードウェア」タブを選択します。
5. PSU FRU 部品番号として「電源モジュール」を選択します。

• コマンド・ライン・インターフェース (CLI)
1. SSH 経由で CMM CLI インターフェースにアクセスします。
2. コマンド info -T power[x] を使用します。ここで、x は PSU スロット番号です。例: info -T power[1]

3. PSU FRU 部品番号の FRU no. を確認します。

注意：

警告メッセージを回避するために、ThinkSystem SN550 V2 を Lenovo Flex System Enterprise Chassisに挿
⼊する前に、パワー・サプライのアップグレードが完了していることを確認します。

詳しくは、次のページのリンクを参照してください。

詳しくは、以下のリンクを参照してください。
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リンク QR コード

パンフレットのダウンロード

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/pdf_files.html

Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven プログラム

https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/flex/8721_7893.shtml

Lenovo Flex System Enterprise Chassisからのパワー・サプライの取り外し

https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/removing_the_power_
module.html

注意：パワー・サプライ・ユニットを交換する場合は、別のユニットの交換を開始す
る前に、1 つのユニットの交換を完了してください。

Lenovo Flex System Enterprise Chassisからのパワー・サプライの取り付け

https://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.8721.doc/replacing_the_power_
module.html

同じ Lenovo Flex System Enterprise Chassis内における ThinkSystem SN550 V2 の
最⼤数の制限

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SN550V2/limited_maximal_number_compute_
node.html

ThinkSystem SN550 V2 製品ガイド

https://lenovopress.com/lp1397-thinksystem-sn550-v2-server
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